
 

   - 1 -

E DIN EN 12309-1:2022-08 (D/E) 
Erscheinungsdatum: 2022-07-08 
 
Gasbefeuerte Sorptions-Geräte für Heizung und/oder Kühlung mit einer 
Nennwärmebelastung nicht über 70 kW - Teil 1: Begriffe; Deutsche und Englische 
Fassung prEN 12309-1:2022 
 
Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not 
exceeding 70 kW - Part 1: Terms and definitions; German and English version prEN 
12309-1:2022 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Europäisches Vorwort ....................................................................................................................................................... 3 
1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................................ 4 
1.1 Anwendungsbereich von EN 12309 ................................................................................................................ 4 
1.2 Anwendungsbereich dieses Teil 1 von EN 12309 ...................................................................................... 4 
2 Normative Verweisungen .................................................................................................................................. 4 
3 Begriffe .................................................................................................................................................................... 5 
3.1 Gerätearten ............................................................................................................................................................ 5 
3.2 Gerätebauteile ....................................................................................................................................................... 8 
3.3 Abgasweg ............................................................................................................................................................. 11 
3.4 Einstell-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen ....................................................................................... 11 
3.5 Betrieb des Geräts ............................................................................................................................................. 13 
3.6 Gase ........................................................................................................................................................................ 16 
3.7 Bedingungen für Betrieb, Messung und Berechnungen ....................................................................... 18 
Literaturhinweise ............................................................................................................................................................ 33 
Stichwortverzeichnis ...................................................................................................................................................... 34 
 


		2024-05-08T16:56:23+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




