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Der Entwurf dieser Richtlinie wurde mit Ankündigung im Bundes-
anzeiger einem öffentlichen Einspruchsverfahren unterworfen.

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.

ICS 13.040.01 August 2005

The draft of this guideline has been subject to public scrutiny
after announcement in the Bundesanzeiger (Federal Gazette).

The German version of this guideline shall be taken as authorita-
tive. No guarantee can be given with respect to the English trans-
lation.

Inhalt Seite

Vorbemerkung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   2

Allgemeine Hinweise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3

1 Anwendungsbereich   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   4

2 Eigenschaften, Herkunft und Vorkommen 
von Kohlendioxid  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   5

3 Regelungen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   8

4 Messtechnik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   9

5 Messplanung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
5.1 Ziel der Messung und 

Randbedingungen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
5.2 Zeitpunkt der Messung  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
5.3 Ort der Messung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13
5.4 Dauer der Messungen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13
5.5 Messunsicherheit und Angabe des 

Ergebnisses   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14
5.6 Qualitätssicherung   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Anhang Berechnung der Lüftungsanforderung  15

Schrifttum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Contents Page

Preliminary note .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2

General aspects   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

1 Scope .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

2 Properties, origin and occurrence of 
carbon dioxide  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

3 Regulations .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

4 Measurement technique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

5 Measurement planning.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10
5.1 Measurement objective and boundary 

conditions   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   10
5.2 Measurement time  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   12
5.3 Measurement location  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   13
5.4 Measurement period  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   13
5.5 Measurement uncertainty and 

presentation of result .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   14
5.6 Quality assurance   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   14

Annex Calculation of the ventilation requirement  15

Bibliography .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   18 

Fr
üh

er
e 

A
us

ga
be

: 0
5.

03
 E

nt
w

ur
f, 

de
ut

sc
h 

F
or

m
er

 e
di

tio
n:

 0
5/

03
 d

ra
ft,

 in
 G

er
m

an
 o

nl
y 


		2024-05-13T03:46:56+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




