DIN EN 15502-2-1:2022-11 (D)

Heizkessel fir gasformige Brennstoffe - Teil 2-1: Heizkessel der Bauart C und
Heizkessel der Bauarten B2, B3 und B5 mit einer Nennwarmebelastung nicht groRer
als 1000 kW; Deutsche Fassung EN 15502-2-1:2022
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