DIN 1946-6:2019-12 (D)

Raumlufttechnik - Teil 6: Luftung von Wohnungen - Allgemeine Anforderungen,
Anforderungen an die Auslegung, Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Ubergabe sowie
Instandhaltung

Inhalt Seite
2002 0 4
1 Anwendungsbereich.... s —————————————————— 5
2 Normative VerweiSUNZeN ... s s sssssssssssssssssmsnsassssssas s smsas s 5
3 Begriffe, AbKkiirzungen und Symbole........ccccuummmmmmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssss 7
31 27 o4 o i 7
3.2 W 0) D AT 1T 12
3.3 Graphische SYMDOIe ... —————————————————————————————— 13
4 Liiftungskonzept-Notwendigkeit liiftungstechnischer Mafdnahmen..........cccoosmnsimsssmsssnsssssssssssesnsens 13
4.1 AlIZEIMEINES ..o SRR s 13
4.2 Liiftungstechnische MafRNahmen ..o 14
5 Liiftungskonzept — Auswahl von LUftungsSyStemen ......ccuummmmsmsmssmsmsmsssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssns 18
5.1  Ubersicht LUftUNGSSYSTEIME ...cuucueresssessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 18
5.2 Anforderungen an die Auswahl eines LUftungsSyStemMS .....c.cuuruermsmsmsmssmmsmssssssssmssmsssmsssssssssssssssesssssssnens 20
6 Festlegung der AuRenluftvolumenstrome........csms————" 24
6.1 Wirksame und notwendige Auf3enluftvolumenstrome .........sssss———- 24
6.2 Aufdenluftvolumenstrom durch Infiltration (Einfluss der Gebdudehiille) ........cccovniernnmrsscrnsesannns 26
7 Freie Liiftung — Festlegung der AufRenluftvolumenstrome.........ccommmsmsmssmsmsmsmssssssssssssssssssssssssssssns 31
7.1 Notwendige AufRenluftvolumenStrome.. ... —————————————— 31
7.2 Auf3enluftvolumenstrom durch lifftungstechnische Mafinahmen..........covinininnninn. 33
7.3 Auslegung von Liiftungskomponenten — Zuordnung zu Liiftungssystemen.........cocuemmsmsmsesssanss 35
7.4 Anforderungen an die Raumluftqualitat .......cccvmimmismmsmmmmm s —————————————— 38
7.5 Hinweise fiir die AUSTUNIUNG ... s 39
7.6 Inbetriebnahme UNd UDErgabe........mmmmssesssesssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanss 40
7.7 Hinweise fiir die Instandhaltung........ccoumnmmmmsssss s ———s 41
8 Ventilatorgestiitzte Liiftung — Festlegung der Auf3enluftvolumenstrome.........ousmsmsssnsssnnans 42
8.1 Gesamt-AuRRenluftvolumenStIOME ....cvcvcviercrisssress s 42
8.2 Aufdenluftvolumenstrom durch liiftungstechnische Mafdnahmen.......ccoouicrmimsnsmnmssmsmmemn. 44
8.3 Auslegung von Liiftungskomponenten — Zuordnung zu Liiftungssystemen........ccoumemsmmsmsessnsnss 47
8.4 Betrieb einer(s) Liiftungsanlage /-gerat(€s) .....cummmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 53
8.5 Anforderungen an die Raumluftqualitat ... —————— 53
8.6 Betrieb von Feuerstitten und Liiftungsanlagen bzw. -Geraten ... 55
8.7 Hinweise fiir die AUSTUNIUNG ... s 56
8.8 Inbetriebnahme UNd UDErgabe.........mrmrssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 63
8.9 00T 2 1 0 T LD o . 65
£2 700 IO T 107 £ €00 00 L) 41 U0 o 66
9 Kombinierte LiftuUngSSYStEIME ... ..ot sssssssssssmsssssssssssssasssasssassssssssssssssssssssssassnas 66
9.1 AlLGEIMEINES ..ot 66
9.2 Getrennte Liiftungsbereiche(-zonen) einer NE.........coovimsssssss 67
9.3 Ein Liiftungsbereich einer NE mit mehreren sich iiberlagernden LtM ..........cccococunmsmnmsmsmsmsnsesssesnsens 67
9.4 3 1700 900 LT 0 0, 69
Anhang A (normativ) Ablaufschema LiftungsSKonzept........cummimmmsmsmsmmmmsmmmssssssssssssssssssssss 70



Anhang B (normativ) Instandhaltung ... s 74

B.1 AllZEIMEINES ...ttt RS 74
B.2 00005 () . 74
Anhang C (informativ) Optionale Funktionsnachweise Instandhaltung..........ccoosmmsmsmnnmsnsmnnssmmsmss 77
C1 AlLGEIMEINES ...curriisisisssisssnsssassssssssas s e e e e e R R SRS RR AR A SRR AR E AR ERE SRR SRR SEAE SRS SRR RS RAR RS 77
C.2 30111 o ) . 77
C.3 Einregulierung der Luftvolumenstrome.......cmmsmmsmssmsimsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssasas 80
Anhang D (normativ) Winddaten fiir Deutschland.........cn. 82
Anhang E (informativ) Beispiel fiir Formblatt ... 88
Anhang F (informativ) Kellerlliftung.......oimmmsnmmsmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 92
F.1 EinflussgrofRen auf die Raumluftqualitit in Kellerraumen ..o 92
F.2 Liiftungstechnische Mafdnahmen. ... 95
F.3 Raumspezifisches LUftungSKoNZept.......ccinmnmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasas 99
LIiteratuUrNINWEeISE s AR 105



		2024-04-27T14:21:08+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




